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Familienheim-Genossenschaft Zürich 
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 2’300 Wohneinheiten 

 5’700 Einwohner 

 35’000 MWh Wärmebedarf 

 80’000 MWh Kältebedarf 

Swisscom 

Binz 

Credit Suisse 

Üetlihof 

Kunsteisbahn 

Heuried 



Thermische Vernetzung 
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Ansatz «Anergienetz» 
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Übersichtsplan Anergienetz im Endausbau (ca. 2030) 
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Energiebedarf 
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Treibhausgasemissionen 
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Herzlichen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit 
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Ausbaustand bei Inbetriebsetzung 
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Wärmeübergabestation 
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Wärmeübergabestation 
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Wärmeübergabestation 
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Wärmeübergabestation 
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Erdspeicher 
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Erdspeicher 
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Anergieleitungen 
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Anergieleitungen 
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Anergieleitungen 
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Energiezentrale 
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Energiezentrale 
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Energiezentrale 
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Energiemanager 
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Etappenweiser Aufbau 
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Etappenweiser Aufbau 
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Kunsteisbahn 

Heuried 



Etappenweiser Aufbau 
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Kunsteisbahn 

Heuried 



Etappenweiser Aufbau 
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Kunsteisbahn 

Heuried 



Etappenweiser Aufbau 
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Kunsteisbahn 

Heuried 



Etappenweiser Aufbau 
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Kunsteisbahn 

Heuried 



Betriebszahlen - Abwärmenutzung 
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Betriebszahlen – Temperaturverlauf Anergienetz 
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Abwärmennutzung ab 

Kältenetz (Direktkühlung) 

Abwärmennutzung ab 

Kältenetz (Direktkühlung) 

Abwärmennutzung 

ab Rückkühlnetz 



Betriebszahlen – ‘Ladegrad’ Erdspeicher 
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Betriebszahlen – Abwärmenutzung Energiezentrale 

32 

IB
S

 P
h
a
s
e

 

S
e

p
 2

0
1

5
  

n
o
c
h
 k

e
in

e
 D

a
te

n
 v

e
rf

ü
g
b
a
r 

 


